Standardzahlerschranke im Versorgungsgebiet der

Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbH missen nach VDE-AR-N 4100 installiert werden.

Es werden ausschlielich eHZ-Steckzahler montiert.

Bei Umbau von vorhandenen 3-Punkt Zahlerschranken muss ein eHZ-Adapter mit
mindestens 15/14 Platzeinheiten fir Zusatzanwendungen vormontiert werden.
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